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PLANTA SEGUNDA (nivel +9.42) - SALA DE EXPOSICION (2-4).

VISTA N1 (PEESPECTI

SECCION A-A

DETALLE LATERAL DE CONDUCTOS (IMPULSION) EN SALA EXPOSICION 2-4
E: 1/50

SECCION B-B

DETALLE FRONTAL DE CONDUCTOS (IMPULSION) EN SALA EXPOSICION 2-4
E: 1/50
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VA EN CONJUNTO DE LOS CONDUCTOS DE IMPULSION Y

UNIDADES DE CLIMATIZACION Y VENTILACION || LEYENDA DISTRIBUCION DE AIRE
POS. DESIGNACION POTENCIA | A UpAL SIMBOLO POS. DESIGNACION DIMENSIONES SIMBOLO
TERMICA (en mm.)
' DIFUSOR LINEAL PARA IMPULSION
FAN-COIL PARA TECHO CIAT _ CFLINE . 1| SCHAKO DSXXAL P 2/ASK 1.000x62 ——
1| COMFORT LINE 628 / HEE 9.200W | 2.500 m3/h [g 628
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. 2| SCHAKO DSX-XXL-P1-Z/ASK 1.500x62
FAN-COIL PARA TECHO CIAT g CFLINE
2 5360 W | 1.195 m3/h ' : DIFUSOR LINEAL PARA IMPULSION
COMFORT LINE 52C / HEE
52C | 3 | SCHAKO DSX-XXL-P2-Z/ASK 500x73 —a
, DIFUSOR LINEAL PARA EXTRACCION
FAN-COIL PARA TECHO CIAT % CFLINE . 4 700x93 e
SCHAKO DSX-XXL-P2-Z/ASK
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UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE
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VISTA N°2 (PERSPECTIVA EN CONJUNTO DE LOS CONDUCTOS DE IMPULSION Y RETORNO)
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PROYECTO DE ADECUACION

DEL CENTRO ATLANTICO DE
ARTE MODERNO (CAAM)

PARA LA REFORMA DE LA ,
INSTALACION DE CLIMATIZACION

INSTALACIONES TERMICAS. RED DE CONDUCTOS.
PLANTA SEGUNDA. (SALA DE EXPOSICION 2-4).

Av. Alcalde José Ramirez Bethencourt, 18
Edificio Frentemar, bajo
35004 Las Palmas de Gran Canaria
t: 928 242 074 f: 928 231 989
www.aguiaringenieros.com



