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PLANTA SEGUNDA. (nivel +9.42) - SALA DE CONFERENCIAS (2-1) Y CABINAS.
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UNIDADES DE CLIMATIZACION Y VENTILACION || LEYENDA DISTRIBUCION DE AIRE
POS. DESIGNACION POTENCIA | A UpAL SIMBOLO POS. DESIGNACION DIMENSIONES SIMBOLO
TERMICA (en mm.)
' DIFUSOR LINEAL PARA IMPULSION
FAN-COIL PARA TECHO CIAT 5’ CFLINE . 1| SCHAKO DSXXAL P 2/ASK 1.000x62 ——
1| COMFORT LINE 628 / HEE 9.200W | 2.500 m3/h 628
- DIFUSOR LINEAL PARA IMPULSION
. e ——
. 2| SCHAKO DSX-XXL-P1-Z/ASK 1.500x62
FAN-COIL PARA TECHO CIAT g CFLINE
2 5360 W | 1.195 m3/h : : DIFUSOR LINEAL PARA IMPULSION
COMFORT LINE 52C / HEE
52C | 3 | SCHAKO DSX-XXL-P2-Z/ASK 500x73 —a
, DIFUSOR LINEAL PARA EXTRACCION
FAN-COIL PARA TECHO CIAT % CFLINE . 4 700x93 e
SCHAKO DSX-XXL-P2-Z/ASK
3 | COMFORT LINE 54C / HEE 6.710W [1.195 m3/h 54C /
' DIFUSOR LINEAL PARA IMPULSION
. e —
. 5| SCHAKO DSX-XXL-P2-Z/ASK 1.000x73
FAN-COIL PARA TECHO CIAT % CFLINE
4 3.410W | 875 m3/h : : DIFUSOR LINEAL PARA RETORNO
COMFORT LINE 42D / HEE
42D | 6 | SCHAKO DSX-XXL-P2-Z/ASK 700x93 e
: , DIFUSOR LINEAL PARA RETORNO
FAN-COIL PARA TECHO CIAT CFLINE 7 900x93 —— |
g- : SCHAKO DSX-XXL-P2-Z/ASK
5 | COMFORT LINE 44C / HEE 4.970W | 880 m3/h 44C
' DIFUSOR LINEAL PARA RETORNO
e
: i 8 | SCHAKO DSX-XXL-P2-Z/ASK 1.000x73
FAN-COIL PARA TECHO CIAT s CFLINE.
6 | COMFORT UNE 39% / HEE 3.990W | 875 m3/h o o | DIFUSOR LINEAL PARA RETORNO 500193
\ SCHAKO DSX-XXL-P2-Z/ASK : e
: DIFUSOR LINEAL CON TAPA CIEGA
7 | PANCOLPARATECHO QAT | 2480w | 490 mash FLIN 10} SCHAKO DSX-XXL-P2-Z/ASK 50093 ==
/ HEE 22F
' DIFUSOR LINEAL CON TAPA CIEGA
_—
) 1T SCHAKO DSX-XXL-P2-2/ASK 1.000x73
FAN-COIL PARA TECHO CIAT %FLIN
8 | COMEORT UNE Dac 1 HEE 2.620W | 540 m3/h naC | DIFUSOR LINEAL CON TAPA CIEGA | oo |
- SCHAKO DSX-XXL-P2-Z/ASK :
DIFUSOR LINEAL PARA IMPULSION
FAN-COIL TIPO CASSETTE CIAT 13] SOHARD DS P 2/ASK 600x125 ]
? | COADIS LINE 922 / HEE 4.790W | 1.100 m3/h
DIFUSOR LINEAL PARA IMPULSION
141 SCHAKO DSX-XXL-P3-Z/ASK 1.000x125 =
FAN-COIL TIPO CASSETTE CIAT
10| CORDS LINE 935 7 HEE 6.010W | 1.090 m3/h 5| DIFUSOR LINEALPARARETORNO | |
SCHAKO DSX-XXL-P3-Z/ASK : —
DIFUSOR LINEAL CON TAPA CIEGA
|1 | FAN-COLPARASUELO CIAT | o\ (ool oo | ey 16| SCHAKD DS XKL P3.2/ASK 600x125 e
MAJOR LINE 402C / HEE MUTINE 05
| DIFUSOR LINEALCONTAPACIEGA | | (o —
SCHAKO DSX-XXL-P3-Z/ASK UK
UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE
5| REJILLA LINEAL VERTICAL PARA —— P
s DESIGNACION SLANTA DIMENSIONES IMPULSION SCHAKO PA-1
(LxAxHenmm)
o| REJILLA LINEAL HORIZONTAL PARA | | o —_—
UNIDAD EXTERIOR DE TRATAMIENTO DE RETORNO SCHAKO PA-1 :
CLT 1 AIRE CIAT AIR ACCESS CONFORT 075 CUBIERTAT| 3.355x1.315¢1.185
2| REULLA LINEAL HORIZONTALPARA | oo
Lo | UNIDAD EXTERIOR DE TRATAMIENTO DE BAA | 4500013150105 EXTRACCION SCHAKO PA-1 x =
2| AIRE CIAT AR ACCESS CONFORT 075 DV
51| REJILLA VERTICAL PARA RETORNO S s,
CL3 | UNIDAD EXTERIOR DE TRATAMIENTO DE | \mierta 2| 371501 31502240 E IMPULSION SCHAKO PA-2B x
> | AIRE CIAT AIR ACCESS CONFORT 075 SOxE2IoxE
5| REJLLA LINEAL HORIZONTAL PARA _—
UNIDAD EXTERIOR DE TRATAMIENTO DE EXTRACCION SCHAKO PA-1 —
CL-4 | AIRE CIAT AIR ACCESS CONFORT 075 PRIMERA | 4.500¢1.315x1.055
S S 53/ BOCA DE EXTRACCION o138 o
UNIDAD EXTERIOR DE TRATAMIENTO DE KOOLAIR GPD-100
CL-5 | AIRE CIAT AIR ACCESS CONFORT 075 CUBIERTA 2| 3.355x1.315x2.240
DIFUSOR CUADRADO DE PLACA
UNIDAD EXTERIOR DE TRATAMIENTO DE
QL6 | e e CUBIERTA 2| 3.47511.315:2.240 || 24| PERFORADA PARA RETORNO 600x600
UNIDAD EXTERIOR DE TRATAMIENTO DE
i CUBIERTA 2
CL7" | "AIRE CIAT AIR ACCESS CONFORT 075 3.355x1.315x2.240 CONDUCTO DE IMPULSION DE AIRE CHAPA GALVANIZADA
CONDUCTO DE RETORNO DE AIRE CHAPA GALVANIZADA
CONDUCTO DE ALUMINIO FLEXIBLE AISLADO
74 EE— (
IIII ]
PLANTA SEGUNDA
(nivel +9.42)
317 Va ENERO-2.015 J. FERNANDO AGUIAR
317 Vb AGOSTO-2.017 J. FERNANDO AGUIAR

CENTRO ATLANTICO
DE ARTE MODERNO, S.A.

C/LOS BALCONES, N° 9y 11

T.M.

LAS PALMAS DE G.C.

GRAN CANARIA

Od-ecork

0G:

AGUIAR

INGENIEROS

| MIGUEL ANGEL NARANJO DENIZ

I JOSE FERNANDO AGUIAR PERERA/563

PROYECTO DE ADECUACION

DEL CENTRO ATLANTICO DE
ARTE MODERNO (CAAM)

PARA LA REFORMA DE LA ,
INSTALACION DE CLIMATIZACION

INSTALACIONES TERMICAS. RED DE CONDUCTOS.
PLANTA SEGUNDA. (SALA DE CONFERENCIAS 2-1
Y CABINAS).

Av. Alcalde José Ramirez Bethencourt, 18

Edificio Frentemar, bajo
35004 Las Palmas de Gran Canaria
t: 928 242 074 f: 928 231 989
www.aguiaringenieros.com




