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PLANTA SOTANO (nivel -3.15) - SALAS DE EXPOSICION (-1-1) / (-1-2) Y ALMACEN

SV 1vOS3H

ARTE MODERNO (CAAM)
PARA LA REFORMA DE LA )
INSTALACION DE CLIMATIZACION

UNIDADES DE CLIMATIZACION Y VENTILACION || LEYENDA DISTRIBUCION DE AIRE
POS. DESIGNACION POTENCIA | A UpAL SIMBOLO POS. DESIGNACION DIMENSIONES SIMBOLO
TERMICA (en mm.)
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